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En Markteknisk undersökningsrapport (MUR) är en faktabaserad handling som redovisar
omfattning och resultat av utförda geotekniska, miljögeotekniska och hydrogeologiska
undersökningar.

I föreliggande handling är samtliga nivåer angivna i höjdsystem RH 2000 om inget annat anges.

1 OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av Elisefarm AB utfört en översiktlig geoteknisk, hydrogeologisk och
miljögeoteknisk undersökning inom del av fastigheterna Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2 i Höör
respektive Hörby kommun. Undersökningsområdet, som ligger ca 1,5 km söder om Ringsjön och
är ca 58 hektar stort, utgörs idag framförallt av åkermark och är markerat i Figur 1. Omgivande
mark i anslutning till undersökningsområdet utgörs av Elisefarm Golf Clubs golfbanor och
klubbens byggnader (tidigare Elisefarm gård) som ligger strax nordost om den norra delen av
undersökningsområdet. Norr om undersökningsområdet löper E22 (se Figur 2 nedan). Strax väster
om klubblokalerna, inom undersökningsområdet, finns ett område på ca 8000 m2 som används
för upplag av jord och rivningsmaterial (se Figur 4). I anslutning till undersökningsområdet finns
även ett flertal bevattningsdammar.

Figur 1. Undersökningsområdet markerat med blå rektangel. Källa Eniro.

Inom området planeras ett nytt bostadsområde att upprättas i direkt anslutning till befintlig
golfbana omfattandes ca 600 bostäder i form av allt från villor i ett plan till flerbostadshus i upp
till 2,5 plan. Inom området planeras även bl.a. att äldreboende, dagis, butik, ridhus och en
vårdcentral ska byggas. Utöver detta planeras bl.a. nya gator, grönytor samt dammar att anläggas.
Initialt tänkt utformning i plan redovisas i Figur 2, vilken utgör ett utklipp från Orienteringsplan
[4]. Denna utformning ligger primärt till grund för utförd undersökning. Efter utförd undersökning
uppdaterades Orienteringsplanen enligt Figur 3 [5].
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Figur 2. Planerat bostadsområde utifrån Orienteringsplan daterad 2019-05-13 [4].

Figur 3. Planerat bostadsområde utifrån uppdaterad Orienteringsplan daterad 2020-01-14
[5].

Lars Ingesson har varit beställarens kontaktperson och Torbjörn Melin har varit uppdragsansvarig
på Tyréns AB. Jon Svensson har varit teknikansvarig och handläggare avseende geoteknik och
hydrogeologi. Jessica Toft har varit tekniksansvarig och handläggare avseende miljögeoteknik.
Intern granskning av denna rapport har utförts av Magnus Palm (geoteknik) och Johan Sandström
(miljögeoteknik).



Uppdrag: 286113 Elisefarm, Höör/Hörby 2020-01-09
RevBeställare: Elisefarm AB Rev A 2020-02-20

O:\HBG\286113\G\_Text\MUR\286113 MUR Elisefarm.docx
7 (20)

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Undersökningen syftar till att översiktligt klargöra de geotekniska, miljögeotekniska och
hydrogeologiska förhållandena för planerat nytt bostadsområde, gator, dammar och övriga
anläggningar beskrivna i kapitel 1. Resultatet av undersökningen ska utgöra underlag för fortsatt
detaljplanearbete inom fastigheterna Fogdarp 9:27 och Norrto 8:2 i Höör respektive Hörby
kommun.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

[1] Jordartskarta, www.sgu.se

[2] Jorddjupskarta, www.sgu.se

[3] Berggrundskarta, www.sgu.se

[4] Orienteringsplan; Elisefarm, Höör & Hörby kommuner; daterad 2019-05-13; upprättad av
Lloyd’s Arkitektkontor

[5] Orienteringsplan, preliminär; Elisefarm, Höör & Hörby kommuner; daterad 2020-01-14;
upprättad av Lloyd’s Arkitektkontor

[6] Historiska och nutida flygbilder från 2010 och 2018 erhållna från Google Earth
(https://earth.google.com/web/)

[7] Information om befintliga ledningar från samtliga ledningsägare via Ledningskollen.se

[8] Muntliga uppgifter den 12 juni 2019 från fastighetsägare Lars Ingesson angående område
med upplag och förekomst av eventuella bränslecisterner

[9] Muntliga uppgifter den 12 juni 2019 från miljöinspektör Renée Norlin (Höörs kommun)
angående ärenden intressanta ur föroreningssynpunkt

[10]Underlag om enskild brunn erhållet av beställaren vid möte den 23 augusti 2019
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4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna nedan
redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Allmänt TK/TR Geo 13

Fältplanering SS-EN 1997–2:2007

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475–1

SGF Rapport 2:2013 Fälthandbok Undersökningar av förorenade
områden

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt av SGF kompletterat
beteckningsblad, 2016-11-01

Riktvärden för förorenad
mark

Riktvärden för förorenad mark - Modellbeskrivning och väg-
ledning, rapport 5976. Naturvårdsverket 2009, rev. 2016.

Haltkriterier för
återvinning av avfall

Bedömningsgrunder för
grundvatten

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1.
Naturvårdsverket 2010.

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS
2011:3.

SGUs klassindelning enligt bedömningsgrunder. SGU rapport
2013:01.

SGUs riktvärde för grundvatten enligt bilaga 1 till SGU-FS 2013:2.

SPBI Rekommendation 2010, reviderad 2012.

Övrigt Holländska riktvärden för jord och grundvatten (VROM 2000).

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
CPT, CPTU/
Spetstrycksondering SS-EN ISO 22476–1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport

1:2013

DPSH-A/ HFA/ SS-EN ISO 22476–2:2005/A:2011

Provtagningar
Kategori B SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport

1:2013

Miljöprovtagning Fälthandbok – Undersökning av förorenade områden, SGF
Rapport 2:2013
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Klassificering SS-EN ISO 14688–1

Materialtyp/Tjälfarlighet AMA Anläggning 17

Kornstorleksfördelning ISO/TS 17892–4:2004

Vattenkvot SS-EN ISO 17892–1:2014

Markradonanalys Enligt analysprotokoll

Miljötekniska analyser Enligt analysprotokoll

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Metod Standard eller annat styrande dokument
Öppna system SS-EN ISO 22475–1:2006

Tabell 5. Miljögeotekniska markundersökningar - jämförvärden för jord och grundvatten

Metod Standard eller annat styrande dokument

Bedömningsgrunder
Jord

Bedömningsgrunder för
grundvatten

Övrigt

Naturvårdsverkets Rapport 5976 (2009, reviderad 2016)

Naturvårdsverkets Handbok 2010:1

Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS
2011:3.

SGUs klassindelning enligt bedömningsgrunder. SGU rapport
2013:01.

SGUs riktvärde för grundvatten enligt bilaga 1 till SGU-FS 2013:2.

SPBI Rekommendation 2010, reviderad 2012.

Holländska riktvärden för jord och grundvatten (VROM 2000).

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Utförda undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2 för
konstruktion/grundläggning.
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6 ARKIVMATERIAL

Jordartskartan [1] påvisar att naturliga jordarter inom området framförallt utgörs av sandig morän,
men också att lerig morän kan förekomma. Ställvis förekommer även kärrtorv. Jorddjupskartan [2]
visar på att djup till berg varierar mellan 5 meter i öst upp till 50 meter i väst. Bergrundskartan [3]
antyder att berggrunden består av glimmerrik sedimentärt berg inom största delen av området,
men att kvarts-fältspatrik omvandlat berg återfinns i områdets östligaste delar. En
deformationszon i nordvästlig-sydöstlig riktning skiljer de två bergarterna åt.

Flygbilder från 2010 och 2018 hämtad från Google Earth [6] visar att det inom ett område strax
väster om Elisefarm gård funnits och finns ett område med upplag (se Figur 4). Enligt muntliga
uppgifter från nuvarande fastighetsägare består upplaget av jord med byggrester [7]. Ägaren har
ingen kännedom att det finns eller funnits cisterner för bränsle inom undersökningsområdet. Vid
kontakt med tillsynsmyndighet ges informationen att inga ärenden finns i deras arkiv gällande
tillsyn kopplad till förorenad mark [9]. Inom området kring Elisefarm har dock dammars
vattenkvalité (näringsämnen etc.) utretts under 2015 med avseende på tillrinning norrut till
Ringsjön.

Figur 4. Historiska och nutida flygbilder över Elisefarm från 2010 och 2018, där område med
upplag har markerats med rödstreckade linjer. Källa: (https://earth.google.com/web/)

2010 2018
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7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

Området är ca 58 hektar stort och sluttar generellt åt nordväst. Markytan vid utförda
undersökningspunkter varierar mellan +83,6 och +108,4.

Området utgörs nästan uteslutande av åkrar som vid undersökningstillfället var odlade med råg,
se Figur 5. Inom området återfinns även dammar samt rader och dungar av buskar och träd.

Figur 5. Bilden är tagen strax norr om undersökningspunkt 19T15 i riktning mot nordost.
Bilden är tagen i samband med platsbesök 2019-07-08.

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Nordväst om undersökningsområdet återfinns väg E22 och väg 1121. I övrigt omges
undersökningsområdet av åkermark, mindre vägar samt ett fåtal bostadshus och gårdar. Inom
området finns, utöver golfbanorna, även gärdsgårdar. I anslutning till området återfinns Elisefarm
Golf Clubs banor och anläggningar. Strax väster om klubblokalerna, i anslutning till
undersökningspunkt 19T23-19T29, finns ett område om ca 8000 m2 som används för upplag av
jord och rivningsmaterial, se Figur 6.

Figur 6. Flygbild över planområdet markerat med röd polygon. Läge för enskild brunn är
markerad med gul stjärna. Källa Hitta.se.
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En luftburen högspänningsledning går genom områdets västra delar i anslutning till
undersökningspunkt 19T01, 19T02 och 19T23. Optoledningar anknyter till fastigheter belägna i
närhet till området, men ej på ett sätt som påverkat undersökningen. Även interna VA-ledningar
för bevattning av golfbanan återfinns inom området.

7.3 ENSKILD BRUNN FÖR DRICKSVATTEN

Norr om undersökningsområdet, vid infarten till Elisefarm, finns enligt underlag från beställaren
[10] en borrad brunn från 1986 som försörjer Elisefarm med dricksvatten/renvatten (se läge i Figur
6). Brunnen är borrad i berg med djup 52 meter.

8 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Martin Wiberg, Tyréns AB,
i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH2000

9 PROVTAGNINGSPLAN
Vid upprättande av undersökningsprogram och val av undersökningsmetoder inför nu utförd
undersökning har arkivmaterial presenterade under kapitel 6 studerats, vilket framförallt
påvisar förekomst av ytligt förekommande morän med varierande jorddjup inom området.
Provpunkternas placering utgår ifrån erhållen Orienteringsplan [4] inför undersökningen (se
Figur 2) samt det som anges under kapitel 3.

En provtagningsplan med totalt 31 st. undersökningspunkter har tagits fram i samråd med
beställaren. Placering av föreslagna provpunkter har utgått från att få en generell överblick av
de geotekniska, hydrogeologiska och miljögeotekniska förutsättningarna inför planering av
byggnation inom fastigheterna, se ritning G-11-1-001.

Ur geoteknisk synvinkel syftar punkterna 19T01-19T23, 19T27, 19T30, 19T30A och 19T31 till
att få en översiktlig geologisk och geoteknisk bild för planerad byggnation. För kontroll av
grundvattennivåer omfattar provtagningsplanen installation av totalt 11 st. grundvattenrör
vilka ska lodas vid fem tillfällen.

För kontroll av eventuella föroreningar inom området för upplag av jord och rivningsmaterial
omfattar provtagningsplanen 7 provpunkter i detta område. Här planeras skruvprovtagning
med uttag av jordprov (19T23-19T29), varav det i 2 av provpunkterna även placeras
grundvattenrör för uttag av grundvatten (19T25 och 19T28). Provpunkterna placeras i lägen
där nutida och historiska flygfoton visar att upplag förekommit (se [5] i kapitel 5), samt även
för att få en översiktlig bild av föroreningssituationen inom upplagsområdet.
Undersökningsplanen omfattar ingen provtagning av jord/rivningsmaterial i högarna inom
upplagsområdet.

För att få information om eventuella föroreningar inom övriga delar av exploateringsområdet,
omfattar provtagningsplanen även skruvprovtagning med uttag av miljögeotekniska jordprov i
ytterligare 6 provpunkter. Punkterna är fördelade över hela exploateringsområdet (19T03,
19T09, 19T10, 19T13, 19T18 och 19T21).

För att få en översiktlig uppfattning av markradonhalten ska 9 st. markradondetektorer
installeras jämnt spritt över området.
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10 GEOTEKNISKA, HYDROGEOLOGISKA OCH
MILJÖGEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

För nedan beskrivna undersökningar hänvisas till Bilaga 1 och 2 samt ritning G-11-1-001 och
G-11-3-001 t.o.m. G-11-3-004.

10.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 27 st. punkter

· HfA-sondering (HfA) i 3 st. punkter

10.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR AV JORD

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 31 st. punkter

· Uttag av 61 st. miljögeotekniska jordprover i 13 st. punkter

10.3 INSTALLATION AV GRUNDVATTENRÖR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Installation av 3 st. grundvattenrör (Rö), PEH 50 mm

o 19T01R, 1 m filter, 5 m totalt

19T25R, 1 m filter, 4 m totalt

19T28R, 1 m filter, 4 m totalt

· Installation av 8 st. grundvattenrör (Rö), PVC 25 mm,

o 19T06R, 0,7 m filter, 2,7 m totalt

19T07R, 0,7 m filter, 6,7 m totalt

19T11R, 0,7 m filter, 4,7 m totalt

19T12R, 0,7 m filter, 4,7 m totalt

19T15R, 0,7 m filter, 6,7 m totalt

19T17R, 0,7 m filter, 4,7 m totalt

19T19R, 1,4 m filter, 4,1 m totalt

19T22R, 0,7 m filter, 2,7 m totalt

Samtliga grundvattenobservationer redovisas i kapitel 12.3 nedan.

10.4 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR AV GRUNDVATTEN

Aktuella provtagningar omfattar:

· Uttag av miljögeotekniska grundvattenprov i 2 st. punkter (19T25 och 19T28).
Provtagning skedde med vakuumpump försedd med plastslang. Grundvattnet omsattes
innan proven togs ut.
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10.5 UNDERSÖKNINGSPERIOD OCH FÄLTINGENJÖRER

Undersökningarna har utförts under perioden 2019-06-14 – 2019-06-27. Fältarbetet har utförts av
Martin Wiberg, Christer Olovsson, Rickard Andersson, Paul Svensson och Alexander Vasilica,
fältgeotekniker respektive geotekniker på Tyréns AB. Vid skruvprovtagning 2019-06-18 med uttag
av jord i provpunkterna 19T23-19T29 närvarade även Jessica Jennerheim, miljögeotekniker på
Tyréns AB, som även utfört uttag av grundvattenprov 2019-06-27.

Lodning av installerade grundvattenrör har utförts av Rickard Andersson, Martin Wiberg, Jessica
Jennerheim och Jon Svensson, Tyréns AB.

10.6 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med:

· Borrbandvagn Geotech 605

· Borrbandvagn Geotech 604

· CPT spets nr 4907 kalibrerad 2019-04-02 med kalibreringsfaktorer a=0,844 och b=0,000

· CPT spets nr 4933 kalibrerad 2019-03-07 med kalibreringsfaktorer a=0,851 och b=0,000

Kalibreringsprotokoll erhålles på begäran.

10.7 PROVHANTERING

Hantering av jordprover avseende geoteknik har utförts enligt SGF Rapport 1:2013. Störda prover
har förvarats och transporterats i märkta plastpåsar.

Jordprover avseende miljöteknik har uttagits till diffusionstäta plastpåsar, och grundvattenprov
har uttagits till av laboratoriets anvisade provkärl, för att därefter kylförvaras innan samt vid
transport till laboratorium enligt SGF Rapport 2:2013. Uttagna grundvattenprov avsedda för
metallanalys har ej filtrerats i fält, utan utförts av laboratoriet, se kapitel 11.2.

Samtliga jordprover avseende miljöteknik har efter mottagande förvarats i kylrum.

11 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

11.1 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Jordartsklassificering, störda prover, 59 st.

· Bestämningar av material- och tjälfarlighetsklass, störda prover, 183 st.

· Bestämning av vattenkvot, störda prover, 6 st.

· Bestämning av finjordshalt, störda prover, 8 st.

Samtliga uttagna jordprov har klassificerats i fält av fältgeotekniker Martin Wiberg, Christer
Olovsson, Rickard Andersson, Paul Svensson och Alexander Vasilica. Utvalda jordprover har även
klassificerats på Tyréns jordlaboratorium i Malmö av Alexander Vasilica. Granskning har utförts av
Jonas Åkerman, laboratorieingenjör Tyréns AB, under augusti 2019.

Utförda laboratorieanalyser redovisas i bilaga 1 samt på Ritning G-11-3-001 t.o.m. G-11-3-004.
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11.2 MILJÖGEOTEKNISKA LABORATORIEANALYSER

Aktuella laboratorieanalyser på jord omfattar:

· 23 st analyser på jord med avseende på filtrerade metaller (inkl. Hg)

· 23 st analyser på jord med avseende på PAH-16

· 2 st analyser på jord med avseende på BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten

· 1 st analyser på jord med avseende på polära pesticider

Aktuella laboratorieanalyser på grundvatten omfattar:

· 2 st analyser på jord med avseende på metaller (inkl. Hg)

· 2 st analyser på jord med avseende på PAH-16

· 2 st analyser på jord med avseende på BTEX, alifatiska och aromatiska kolväten

Samtliga laboratorieanalyser är utförda av Eurofins Environment Testing Sweden AB i Linköping
som är ett av Swedac ackrediterat laboratorium. Utförda laboratorieanalyser på jord redovisas i
Bilaga 2 tillsammans med miljögeoteknisk jordprovtabell. En sammanställning av analysresultaten
på jord och grundvatten redovisas i Bilaga 3 och Bilaga 4. I Bilaga 5 redovisas
laboratorieanalysrapporterna i sin helhet.

11.3 MARKRADONANALYS

Aktuella laboratorieanalyser omfattar:

· Markradonanalys, markradondetektorer, 9 st.

Samtliga markradondetektorer har analyserats av Radonanalys – GJAB i Lund som är ett av Swedac
ackrediterat laboratorium. Utförda laboratorieanalyser avseende markradon redovisas i Bilaga 7.
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12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 JORDARTER

Jordlagren utgörs generellt av fyllning eller organisk jord på morän.

Fyllning förekommer framförallt i anslutning till mindre vägar eller utkanter av åkrar. Framförallt
förekommer fyllning strax väster om Elisefarm gård i anslutning till undersökningspunkter 19T23-
19T29. Fyllningens noterade mäktighet varierar mellan 0,2 och 2,3 meter i utförda
skruvprovtagningspunkter och utgörs av lera, grus, sand, silt, tegel och gyttja med en varierande
sammansättning.

Ytligt förekommande organisk jord återfinns generellt i områdena som utgörs av åkermark.
Påträffad mäktighet varierar mellan 0,1 och 0,8 meter i utförda skruvprovtagningar och utgörs
allmänt av sandig humusjord eller humushaltig sand. Även varierande inslag av grus, silt och
växtdelar förekommer.

Lokalt i undersökningspunkt 19T05 och 19T12 underlagras ytligt förekommande fyllning
respektive sandig humusjord av torv. Påträffade mäktigheter uppmättes till 0,2 respektive 1,0
meter.

Påträffad morän utförs generellt av lerig sandmorän och/eller sandig lermorän. Moränens överyta
har bestämts mellan 0,2 och 3,8 meter under markytan och sträcker sig ner till skruvprovtaget
djup. Morän kan per definition innehålla sten och block även om detta inte noterats i nu utförd
undersökning.

Ställvis överlagras moränen av sand-, grus- och/eller siltlager med mäktigheter mellan 0,6 och 1,6
meter.

För aktuella jordarter se Bilaga 1 samt ritning G-11-3-001 t.o.m. G-11-3-004.

12.2 HÅLLFASTHETS- OCH DEFORMATIONSEGENSKAPER

Hållfasthets- och deformationsegenskaper har för friktionsjord utvärderats enligt TK Geo 13
utifrån utförda CPTU- och HfA-sonderingar. Sonderingsmotstånden divideras med 1,2 i fyllning
bestående av övervägande del friktionsjord före utvärdering av friktionsvinkeln.

Härledda värden för odränerad skjuvhållfasthet har för påträffad lermorän utvärderats från CPTu-
sonderingar med stöd av SGI Information 15 och från HfA-sondering med stöd från SGI Varia 480.

Dränerande hållfasthetsparametrar för lermorän utvärderas empiriskt enligt

ܿᇱ = 0,1 ∙ ܿ௨
߶ᇱ = 31°

Modulen :ହ଴ antas vara proportionell mot den odränerade skjuvhållfastheten enligt sambandetܧ

ହ଴ܧ = 250 ∙ ܿ௨

Sammanställning av härledda värden presenteras i Bilaga 7.
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12.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Djup till grundvattnet har mätts i installerade grundvattenrör vid fem tillfällen enligt
Tabell 6 nedan.

Tabell 6. Utförda grundvattennivåmätningar

Grundvattenrör Datum Djup under
markytan

Nivå Ansvarig

19T01R 2019-06-27 3,7 m +79,9 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 2,5 m +81,1 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 2,7 m +80,9 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 2,3 m +81,3 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 1,7 m +81,8 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T06R 2019-06-27 1,1 m +89,7 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,2 m +89,6 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,2 m +89,6 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 1,0 m +89,8 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,6 m +90,2 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T07R 2019-06-27 2,5 m +88,0 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,2 m +89,3 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,3 m +89,2 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 0,9 m +89,5 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,4 m +90,1 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T11R 2019-06-27 1,6 m +96,8 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,7 m +96,7 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,8 m +96,6 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 1,7 m +96,7 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 1,1 m +97,3 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T12R 2019-06-27 2,2 m +96,4 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 2,2 m +96,4 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 2,5 m +96,1 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 2,5 m +96,1 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,8 m +97,8 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T15R 2019-06-27 1,6 m +101,1 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,8 m +100,9 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,9 m +100,8 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 1,7 m +101,0 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,9 m +101,9 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T17R 2019-06-27 1,3 m +100,5 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,6 m +100,2 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,6 m +100,2 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 1,6 m +100,2 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,3 m +101,5 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T19R 2019-06-27 1,3 m +101,4 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 1,4 m +101,3 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 1,5 m +101,2 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 1,3 m +101,4 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 0,7 m +102,0 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T22R 2019-06-27 Torr Torr Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-07-08 Torr Torr Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 Torr Torr Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 Torr Torr Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 Torr Torr Rasmus Nilsson, Tyréns AB
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Grundvattenrör Datum Djup under
markytan

Nivå Ansvarig

19T25R 2019-06-27 2,7 m +86,7 Jessica Jennerheim, Tyréns AB
2019-07-08 2,8 m +86,6 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 2,8 m +86,5 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 2,8 m +86,5 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 2,2 m +87,2 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

19T28R 2019-06-27 2,7 m +87,7 Jessica Jennerheim, Tyréns AB
2019-07-08 2,8 m +87,6 Jon Svensson, Tyréns AB
2019-08-27 3,0 m +87,3 Rickard Andersson, Tyréns AB
2019-09-19 2,9 m +87,5 Martin Wiberg, Tyréns AB
2019-10-29 2,3 m +88,1 Rasmus Nilsson, Tyréns AB

Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål har lokaliserats i 23 undersökningspunkter varierande
mellan 0,7 och 2,6 m under markytan, vilket motsvarar nivåer mellan +85,5 och +103,8.

Observera att vattenytan beskriven ovan endast ska ses som en momentan indikation på
grundvattenytans läge. Dessutom fluktuerar grundvattenytan beroende på säsongs- och
nederbördsförhållanden och kan ligga både högre och lägre än den nu noterade vattenytan och
mätta grundvattennivåer.

12.4 MILJÖTEKNISKA EGENSKAPER

INTRYCK I FÄLT OCH JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN

Intryck i fält gav inga indikationer om föroreningar inom undersökningsområdet. Inom området
för upplag (punkterna 19T23-19T29) noterades generellt ett övre lager med fyllning, med
mäktighet ca 2 m (se kapitel 11.1 samt Bilaga 2). Fyllningen utgörs av sand, grus, silt, lera och
humusjord i varierad omfattning. I övriga delar av undersökningsområdet där uttag av
miljögeotekniska prover uttagits (19T03, 19T09, 19T10, 19T13, 19T18 och 19T21) har
övervägande endast humusjord med underliggande naturliga jordar noterats. Humusjordens
mäktighet varierar mellan 0,2 till 0,6 m (se Bilaga 2) I punkten 19T21 noterades ett lager med
fyllning under matjorden, med djup ner till 1 m under markytan. Underliggande naturligt
material utgörs huvudsak av sand med inslag av silt och ställvis av lera och lermorän. I
provpunkterna 19T18 och 19T26 noterades mindre inslag av tegel i ytlig jord, vilket kan tyda på
att markföroreningar kan förekomma och då ofta i form av metaller och PAH.

LABORATIORIEANALYSRESULTAT - JORD

Erhållna resultat från laboratorieanalyser på jord har jämförts med generella riktvärden för
känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM) enligt
Naturvårdsverkets rapport 5976. I händelse av återanvändning på annan plats har erhållna halter
även jämförts med haltkriterier för mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok
2010:1 (se Tabell 1).

Laboratorieanalyser av jord, som sammanställts i Bilaga 3, visar i provpunkten 19T18, på nivån
0–0,2 m u my, halt av kadmium marginellt över KM-riktvärdet. I övrigt påvisades vid utförda
laboratorieanalyser inga halter av undersökta ämnen (metaller, PAH och petroleumämnen) över
KM-riktvärden. Avseende bekämpningsmedel påvisades inga halter över laboratoriets
rapporteringsgränser.

Vid jämförelse med haltkriteriet för MRR överskrids dessa marginellt avseende koppar i 2 av totalt
23 analyser; 19T18 på nivån 0–0,2 m u my samt 19T27 på nivån 1,4–1,6 m u my.

För laboratorieanalysprotokoll, se Bilaga 5.

Observera att ingen provtagning och laboratorieanalys har utförts på högar bestående av jord och
rivningsmaterial inom upplagsområdet.
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LABORATIORIEANALYSRESULTAT - GRUNDVATTEN

Erhållna resultat från laboratorieanalys av grundvatten har jämförts med Livsmedelsverkets
gränsvärden för dricksvatten enligt SLV FS 2011:3, SGU:s bedömningsgrunder med klassindelning
enligt SGU rapport 2013:01, SGU:s riktvärden (SGU-FS 2013:2), SPBI Rekommendation 2010 (rev
2012) samt med holländska riktvärden (VROM 2000).

Laboratorieanalyser av grundvatten, som sammanställts i Bilaga 4, visade i provpunkten 19T25
halt av nickel överskridande Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten samt halt klassad som
”Mycket hög” enligt SGU:s bedömningsgrunder enligt rapport 2013:01. Halten underskrider
holländskt riktvärde för aktionsnivå (interventionvalue) enligt VROM (2000). Övriga metaller i
utförda laboratorieanalyser av metaller underskrider Livsmedelsverkets gränsvärden för
dricksvatten och/eller holländska riktvärden för aktionsnivå. Vid jämförelse med SGU:s
bedömningsgrunder ligger övriga metallhalter inom intervallen ”Mycket låg halt” till ”Måttlig halt”.

Inga halter av PAH eller petroleumämnen i grundvatten över laboratoriets rapporteringsgräns, eller
SPBI:s riktvärden, påvisades vid laboratorieanalyser.

För laboratorieanalysprotokoll, se Bilaga 5.

12.5 MARKRADON

Markradon har mätts i 9 undersökningspunkter och analyserade halter varierar mellan 1,7 ± 0,4
och 62,8 ± 10,6 kBq/m3.

Utförd markradonmätning presenteras i Bilaga 6.

13 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

Genomförda utvärderingar av jordens hållfasthetsegenskaper baseras på empiriska samband, vilka
är framtagna utifrån en specifik jordartssammansättning där homogena egenskaper föreligger.
Naturligt avsatta jordarter uppvisar i regel en stor variation med avseende på sammansättning och
lagringsstruktur, vilket är en konsekvens av geologiska bildningsprocesser. Därför ska
utvärderingen av materialegenskaperna göras med viss försiktighet. Extremvärden har förkastats
eftersom de inte antas representera den utvärderade jordens verkliga egenskaper.

Vid framtagande av finjordshalt har proverna tvättsiktats. Dock har inte samtliga kornstorlekar
definierats, utan endast finjordshalten tagits fram för stöd vid klassificering.

Det har noterats en stor spridning mellan uppmätta markradonhalter, vilket beror på flera
faktorer. Halter kring eller under 4 kBq/m3 innebär vanligen påverkan av något, t.ex. vatten eller
mekanisk åverkan. Om dessa mätvärden (3 st.) bortses ifrån uppgår medelvärdet till 41,6 ± 21,0
kBq/m3 inom området. Halter över 50 kBq/m3 kan bero på transporthjälp som radongasen fått av
andra gaser, t.ex. metan, från stora djup eller strukturen i underliggande berggrund.

Vid utförd undersökning har i jord generellt enbart halter av metaller, PAH och petroleumämnen
under KM-riktvärden påträffats. Undantaget är en enstaka halt av kadmium marginellt över KM-
riktvärdet. I grundvatten påvisades förhöjd halt av nickel i upplagsområdet, övriga analyserade
halter i grundvattnet bedöms som låga i förhållande till jämförvärden.

Då utförd undersökning bygger på stickprovstagning kan det inte uteslutas att det lokalt
förekommer föroreningshalter som ej påvisats i denna undersökning.

För utvärdering av resultat hänvisas till PM Planeringsunderlag/ Geoteknik, miljögeoteknik och
hydrogeologi - Elisefarm, Höör/Hörby, daterad 2020-01-09.
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14 ÖVRIGT

Jordmassor med föroreningshalter över KM-riktvärden har påträffats i undersökningen, om än
enbart marginellt överskridande riktvärdet i en provpunkt. Observera att schakt- och
efterbehandling av jord med halter över haltkriterier för MRR ska föregås av en anmälan till
tillsynsmyndigheten. En sådan anmälan ska vara myndigheten tillhanda senast sex veckor innan
arbetena påbörjas. Förorenad jord ska omhändertas på godkänd mottagningsanläggning, och all
hantering av jord från det undersökta området ska uppfylla Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.

För att fullfölja upplysningsplikten enligt 10 kapitel Miljöbalken, ska denna rapport delges
tillsynsmyndigheten.
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Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

19T01 0,0 - 0,6 FYLLNING av lera, grus, sand Mg[cl, gr, sa] 4B 3 Fältklassad
0,6 - 1,0 FYLLNING av gyttja, grus, sand Mg[gy, gr, sa] 6A 3 Fältklassad
1,0 - 2,1 FYLLNING av lera, grus, sand Mg[cl, gr, sa] 4B 3 Fältklassad
2,1 - 3,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
3,0 3,4 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3

19T02 0,0 - 0,5 FYLLNING av grus, sand, humusjord Mg[gr, sa, hu] 2 1 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun siltig SANDMORÄN siSaTi 3B 2
1,0 - 2,0 brun något siltig SANDMORÄN (si)SaTi 2 1
2,0 - 3,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 34 4A 3
3,0 - 4,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 38 4A 3
4,0 - 5,0 siltig sandig LERMORÄN sisaClTi 4B 3 Fältklassad

19T03 0,0 - 0,4 brun sandig HUMUSJORD saHu 6A 3
0,4 - 0,9 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
0,9 - 2,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T04 0,0 - 0,7 FYLLNING av sand, silt, humusjord Mg[sa, si, hu] 3B 2 Fältklassad
0,7 - 1,2 FYLLNING av sand, lera Mg[sa,cl] 3B 2 Fältklassad
1,2 - 2,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

Bilaga 1
Sida 1 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28

2020-01-09
Rev A 2020-02-20
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Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T05 0,0 - 1,0 FYLLNING av humusjord, silt, lera Mg[hu, si, cl] 6A 3 Fältklassad
1,0 - 1,2 mörkgrå TORV med enstaka sandskikt Pt(sa) 6B 1
1,2 - 2,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T06 0,0 - 0,4 brun något grusig humushaltig SAND (gr)huSa 5B 4
0,4 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 11 38 4A 3
1,0 - 1,8 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 14 32 4A 3

19T07 0,0 - 0,5 brun humushaltig SAND med växtdelar huSa(pr) 5B 4
0,5 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
1,0 - 1,5 brun något lerig SAND (cl)Sa 2 1
1,5 - 2,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T08 0,0 - 0,2 humushaltig grusig SAND hugrSa 5B 4 Fältklassad
0,2 - 0,5 grusig SAND grSa 2 1 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
1,0 - 2,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 2 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T09 0,0 - 0,4 humushaltig SAND huSa 5B 4 Fältklassad
0,4 - 1,0 brun siltig SAND siSa 8 36 3B 2
1,0 - 2,0 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,0 - 3,0 ljusbrun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T10 0,0 - 0,4 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 Fältklassad
0,4 - 1,0 brun siltig SAND siSa 3B 2
1,0 - 2,0 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,0 - 2,6 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,6 - 3,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3

19T11 0,0 - 0,5 FYLLNING av grus, humusjord, sand Mg[gr, hu, sa] 5B 4 Fältklassad
0,5 - 1,4 brun något grusig SAND med enstaka lerskikt (gr)Sa(cl) 2 1
1,4 - 2,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T12 0,0 - 0,1 sandig HUMUSJORD saHu 6A 3 Fältklassad
0,1 - 1,0 brun något grusig SAND med enstaka lerskikt (gr)Sa(cl) 2 1
1,0 - 2,4 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,4 - 3,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3

19T13 0,0 - 0,5 brun något grusig sandig HUMUSJORD med växtdelar (gr)saHu(pr) 6A 3
0,5 - 1,0 något lerig SANDMORÄN (cl)SaTi 4A 3 Fältklassad
1,0 - 2,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,0 - 2,6 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
2,6 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 3 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T14 0,0 - 0,7 mörkbrun sandig HUMUSJORD med enstaka växtdelar saHu(pr) 6A 3
0,7 - 1,0 mörkbrun HÖGFÖRMULTNAD TORV med enstaka sandskikt och växtdelar Pta(sa)(pr) 6A 3
1,0 - 1,7 mörkbrun sandig HÖGFÖRMULNTAD TORV saPta 6B 1
1,7 - 2,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T15 0,0 - 0,5 något sandig grusig siltig HUMUSJORD (sa)grsiHu 6A 3 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 11 37 4A 3
1,0 - 2,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T16 0,0 - 0,2 brun humushaltig SAND huSa 5B 4
0,2 - 0,8 brun sandig LERMORÄN saClTi 15 46 4B 3
0,8 - 2,0 ljusbrun lerig SANDMORÄN clSaTi 12 38 4A 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T17 0,0 - 0,2 brun humushaltig SAND huSa 5B 4
0,2 - 1,5 brun något grusig SAND med enstaka siltskikt (gr)Sa(si) 2 1
1,5 - 2,0 brun något siltig SANDMORÄN (si)SaTi 2 1
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 4 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T18 0,0 - 0,2 FYLLNING av finsand, humusjord Mg[fsa, hu] 5B 4 Fältklassad
0,2 - 0,5 FYLLNING av silt Mg[si] 5A 4 Fältklassad
0,5 - 1,0 FYLLNING av sand, grus, lera, tegel Mg[sa, gr, cl, brick] 2 1 Fältklassad
1,0 - 1,6 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
1,6 - 2,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,3 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,3 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T19 0,0 - 0,5 FYLLNING av humusjord, grus, sand Mg[hu, gr, sa] 6A 3 Fältklassad
0,5 - 1,0 FYLLNING av silt, grus, sand, tegel Mg[si, gr, sa, brick] 5A 4 Fältklassad
1,0 - 2,0 brun sandig GRUS med enstaka lerskikt saGr(cl) 2 1
2,0 - 2,3 sandig GRUS saGr 2 1 Fältklassad
2,3 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T20 0,0 - 0,2 FYLLNING av humusjord, grus, sand Mg[hu, gr, sa] 6A 3 Fältklassad
0,2 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
1,0 - 2,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,0 - 2,8 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T21 0,0 - 0,6 FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
0,6 - 1,0 FYLLNING av silt, sand, grus, tegel Mg[si, sa, gr, brick] 5A 4 Fältklassad
1,0 - 2,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,0 - 3,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T22 0,0 - 0,8 humushaltig grusig SAND hugrSa 5B 4 Fältklassad
0,8 - 1,0 brun SANDMORÄN med enstaka lerskikt SaTi(cl) 3B 2
1,0 - 1,5 brun SANDMORÄN med enstaka lerskikt SaTi(cl) 3B 2

Bilaga 1
Sida 5 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28
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286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T23 0,0 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
0,5 - 1,0 mörkbrun FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
1,0 - 1,5 brun FYLLNING av sand, grus, silt Mg[sa, gr, si] 2 1 Fältklassad
1,5 - 2,0 brun FYLLNING av sand, grus, silt Mg[sa, gr, si] 2 1 Fältklassad
2,0 - 2,2 brun FYLLNING av sand, grus, silt Mg[sa, gr, si] 2 1 Fältklassad
2,2 - 2,6 brun något finsandig SILT (fsa)Si 5A 4 Fältklassad
2,6 - 3,6 brun FINSAND FSa 2 1 Fältklassad
3,6 - 3,8 brun GROVSAND CSa 2 1 Fältklassad
3,8 - 5,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T24 0,0 - 0,5 brun FYLLNING av finsand, sand, grus Mg[fsa,sa,gr] 2 1 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa,gr] 2 1 Fältklassad
1,0 - 1,5 brun FYLLNING av lera, sand Mg[cl,sa] 4B 3 Fältklassad
1,5 - 2,0 brun FYLLNING av silt, sand Mg[si,sa] 5A 4 Fältklassad
2,0 - 2,5 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,5 - 3,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T25 0,0 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
0,5 - 0,8 mörkbrun FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
0,8 - 1,0 gråbrun LERA Cl 4A 3 Fältklassad
1,0 - 1,5 gråbrun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
1,5 - 2,0 gråbrun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,0 - 2,2 gråbrun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,2 - 2,5 grå LERMORÄN ClTi 4B 3 Fältklassad
2,5 - 3,0 ljusbrun grusig SAND grSa 2 1 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 6 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28
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286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T26 0,0 - 0,2 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand, grus, tegel Mg[hu, sa, gr, brick] 6B 3 Fältklassad
0,2 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand Mg[hu, sa] 6B 3 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun FYLLNING av silt, sand Mg[si, sa] 5A 4 Fältklassad
1,0 - 1,5 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
1,5 - 2,0 brun FYLLNING av sand, lera Mg[sa, cl] 3B 2 Fältklassad
2,0 - 2,1 brun FYLLNING av sand, lera Mg[sa, cl] 3B 2 Fältklassad
2,1 - 2,5 brun siltig FINSAND siFSa 3B 2 Fältklassad
2,5 3,0 brun siltig FINSAND siFSa 3B 2 Fältklassad

19T27 0,0 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand, grus Mg[hu, sa, gr] 6B 3 Fältklassad
0,5 - 1,0 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand, grus Mg[hu, sa, gr] 6B 3 Fältklassad
1,0 - 1,4 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
1,4 - 1,6 svart FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
1,6 - 2,0 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
2,0 - 2,3 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
2,3 - 2,5 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
2,5 - 3,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T28 0,0 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av sand, grus, humusjord Mg[sa, gr, hu] 2 1 Fältklassad
0,5 - 1,0 brun FYLLNING av sand, humusjord Mg[sa, hu] 6A 3 Fältklassad
1,0 - 1,5 brun FYLLNING av sand, lera Mg[sa, cl] 3B 2 Fältklassad
1,5 - 2,0 brun FYLLNING av lera, sand, grus Mg[cl, sa, gr] 5A 4 Fältklassad
2,0 - 2,1 brun FYLLNING av lera, sand, grus Mg[cl, sa, gr] 5A 4 Fältklassad
2,1 - 2,5 brun siltig SAND siSa 3B 2 Fältklassad
2,5 - 3,6 brun siltig SAND siSa 3B 2 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 7 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
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286113 Elisefarm, Höör/Hörby
Elisefarm AB
Geoteknisk laboratorieundersökning
Provtabell

Skr

Borrhål Jordart Eurocode Vatten-
kvot

Finjords-
halt Anmärkning

ID w (%) % Mtrl.typ Tjälfarl.

AMA-17Djup

(m)

Provtagningsredskap:

19T29 0,0 - 0,5 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand Mg[hu, sa] 6A 3 Fältklassad
0,5 - 1,0 mörkbrun FYLLNING av humusjord, sand Mg[hu, sa] 6A 3 Fältklassad
1,0 - 1,5 brun FYLLNING av sand, grus Mg[sa, gr] 2 1 Fältklassad
1,5 - 2,0 brun FYLLNING av sand, grus, lera Mg[sa, gr, cl] 2 1 Fältklassad
2,0 - 2,1 brun FYLLNING av sand, grus, lera Mg[sa, gr, cl] 2 1 Fältklassad
2,1 - 2,6 brun SANDMORÄN SaTi 3B 2 Fältklassad
2,6 - 3,0 brun sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T30 0,0 - 0,3 humushaltig sandig SILT husaSi 5A 4 Fältklassad
0,3 - 0,8 brun något grusig hmushaltig SAND (gr)huSa 5B 4
0,8 - 2,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

19T31 0,0 - 0,3 FYLLNING av humusjord, grus, sand Mg[hu, gr, sa] 6A 3 Fältklassad
0,3 - 1,0 brun lerig SANDMORÄN clSaTi 4A 3
1,0 - 2,0 grå sandig LERMORÄN saClTi 4B 3
2,0 - 3,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
3,0 - 4,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad
4,0 - 5,0 sandig LERMORÄN saClTi 4B 3 Fältklassad

Bilaga 1
Sida 8 (8)

Utfört av: A.Vasilica
Datum: 2019-08-28
Granskat av: J.Åkerman
Datum: 2019-08-28

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Jordprovtabell Miljö

Uppdrag: 286113 Elisefarm, Höör/Hörby Provtagningsredskap/metod: Skruv

Beställare: Elisefarm AB Datum för provtagning: 2019-06-18--2019-06-26

Datum: 2020-01-09

19T03 0-0,4 Brun sandig Humusjord M, P, Bek*

19T09 0-0,4 Brun humushaltig Sand M, P, Bek*

19T10 0-0,4 Brun sandig Humusjord M, P

19T13 0-0,5 Brun något grusig sandig Humusjord med växtdelar M, P

19T18 0-0,2 Brun Fyllning/ finsand, humusjord/ M, P

19T21 0-0,6 Brun Fyllning/ sand, grus, humusjord/ M, P

0,6-1,0 Brun Fyllning/ silt, sand, grus, något tegel/ M, P

1,0-2,0 Brun sandig Lermorän

19T23 0-0,5 Mörkbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord/ M, P

0,5-1,0 Mörkbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord/

1,0-1,5 Brun Fyllning/ sand, grus, silt/ M, P

1,5-2,0 Brun Fyllning/ sand, grus, silt/ Vatten ca 2,6

2,0-2,2 Brun Fyllning/ sand, grus, silt/

2,2-2,6 Brun något finsandig silt

2,6-3,6 Brun finsand

3,6-3,8 Brun grovsand

3,8-5,0 Brun sandig Lermorän

19T24 0-0,5 Brun Fyllning/ finsand, sand, grus/ M, P

0,5-1,0 Brun Fyllning/ sand, grus/

1,0-1,5 Brun Fyllning/ lera, sand/

1,5-2,0 Brun Fyllning/ silt, sand/

2,0-2,5 Brun sandig Lermorän

2,5-3,0 Brun sandig Lermorän

19T25 0-0,5 Mörkbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord/ M, P

0,5-0,8 Mörukbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord/

0,8-1,0 Gråbrun Lera

1,0-1,5 Gråbrun sandig Lermorän M, P

1,5-2,0 Gråbrun sandig Lermorän

2,0-2,2 Gråbrun sandig Lermorän

2,2-2,5 Grå Lermorän

2,5-3,0 Ljusbrun grusig Sand

19T26 0-0,2 Mörkbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord, något tegel/ M, P, O

0,2-0,5 Mörkbrun Fyllning/ humusjord, sand/ M, P

0,5-1,0 Brun Fyllning/ silt, sand/

1,0-1,5 Brun Fyllning/ sand, grus/

1,5-2,0 Brun Fyllning/ sand, lera/

2,0-2,1 Brun Fyllning/ sand, lera/ Vatten ca 2,4

2,1-2,5 Brun siltig Finsand M, P

2,5-3,0 Brun siltig Finsand

19T27 0-0,5 Mörkbrun Fyllning/ humusjord, sand, grus/ M, P

0,5-1,0 Mörkbrun Fyllning/ humusjord, sand, grus/

1,0-1,4 Brun Fyllning/ sand, grus/ M, P

1,4-1,6 Svart Fyllning/ sand, grus/ M, P

1,6-2,0 Brun Fyllning/ sand, grus/

2,0-2,3 Brun Fyllning/ sand, grus/

2,3-2,5 Brun sandig Lermorän

2,5-3,0 Brun sandig Lermorän

19T28 0-0,5 Mörkbrun Fyllning/ sand, grus, humusjord/ M, P, O

0,5-1,0 Brun Fyllning/ sand, humusjord/

1,0-1,5 Brun Fyllning/ sand, lera/ M, P

1,5-2,0 Brun Fyllning/ lera, sand, grus/

2,0-2,1 Brun Fyllning/ lera, sand, grus/

2,1-2,5 Brun siltig Sand M, P

2,5-3,6 Brun siltig Sand

19T29 0-0,5 Mörkbrun Fyllning/ humusjord, sand/

0,5-1,0 Mörkbrun Fyllning/ humusjord, sand/ M, P

1,0-1,5 Brun Fyllning/sand, grus/

1,5-2,0 Brun Fyllning/ sand, grus, lera/ M, P

2,0-2,1 Brun Fyllning/ sand, grus, lera/

2,1-2,6 Brun Sandmorän

2,6-3,0 Brun sandig Lermorän

* Bekämpningsmedel/polära pesticider; samlingsprov från punkterna 19T03 och 19T09

Provpunkt Djup Jordart Anmärkning
Laboratorie-

analyser

M=Metaller inkl. Hg, P=PAH16, O=BTEX, Alifater och Aromater

Bilaga 2
Sida 1 (1)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Uppdrag: Elisefarm, Höör/Hörby Uppdragsnr: 286113

Beställare: Elisefam AB Datum: 2020-01-09

Sammanställning av laboratorieanalys på jord
Enhet: mg/kg TS

19T03 19T09 19T10 19T13 19T18 19T21 19T21
19T03

+
19T09

19T23 19T23 19T24 19T25 19T25 19T26 19T26 19T26 19T27 19T27 19T27 19T28 19T28 19T28 19T29 19T29

0-0,4 0-0,4 0-0,4 0-0,5 0-0,2 0-0,6 0,6-1,0 0-0,4 0-0,5 1,0-1,5 0-0,5 0-0,5 1,0-1,5 0-0,2 0,2-0,5 2,1-2,5 0-0,5 1,0-1,4 1,4-1,6 0-0,5 1,0-1,5 2,1-2,5 0,5-1,0 1,5-2,0

Bensen - 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035

Toluen - 10 40 < 0,10 < 0,10

Etylbensen - 10 50 < 0,10 < 0,10

M/P/O-Xylen - 10 50 < 0,10 < 0,10

Summa TEX - - - < 0,20 < 0,20

Alifater >C5-C8 - 25 150 < 5,0 < 5,0

Alifater >C8-C10 - 25 120 < 3,0 < 3,0

Alifater >C10-C12 - 100 500 < 5,0 < 5,0

Alifater >C12-C16 - 100 500 < 5,0 < 5,0

Alifater >C5-C16 - 100 500 < 9,0 < 9,0

Alifater >C16-C35 - 100 1000 < 10 < 10

Aromater >C8-C10 - 10 50 < 4,0 < 4,0

Aromater >C10-C16 - 3 15 < 0,90 < 0,90

Aromater >C16-C35 - 10 30 < 0,50 < 0,50

PAH L 0,6 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045

PAH M 2 3,5 20 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,18 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,39 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 < 0,075 0,17 < 0,075

PAH H 0,5 1 10 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,12 < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11 < 0,11 0,20 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,34 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 < 0,11 0,13 < 0,11

Screening polära pesticider (70 st) - - u.r.*

Arsenik (As) 10 10 25 2,0 2,6 3,7 2,7 6,8 2,3 3,2 < 2,0 2,5 < 2,0 < 2,1 < 2,1 < 2,2 < 2,1 < 2,0 2,4 2,3 < 2,0 < 2,0 < 2,0 2,6 < 2,0 < 2,1

Barium (Ba) - 200 300 26 33 41 31 100 40 31 23 38 20 29,0 32 39 19 29 43 27 54 25 41 38 26 31

Bly (Pb) 20 50 400 14 13 12 16 19 11 5,1 9,5 6,8 5,5 9,8 5,8 11 10 3,5 11 5,9 2,6 12 5,3 6,0 8,9 3,7

Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,83 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 2,0 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20

Kobolt (Co) - 15 35 2,1 4,40 4,8 4,0 6,8 3,9 3,9 3,2 3,2 3,2 3,0 2,9 3,9 2,4 2,7 4,2 5,5 11 3,0 5,1 4,9 2,8 3,4

Koppar (Cu) 40 80 200 6,4 6,9 6,0 5,4 49 12 3,1 7,0 5,3 2,8 11,0 3,3 11 8,4 5,6 13 3,1 42 7,0 5,2 8,2 8,2 6,1

Krom tot (Cr tot) 40 80 150 7,9 9,8 11 9,7 18 8,8 7,2 6,3 10 5,5 7,70 7,9 8,4 4,9 5,8 9,9 6,4 6,5 6,3 6,8 8,6 5,9 6,3

Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 0,03 0,028 0,031 0,027 0,083 0,03 < 0,011 0,024 0,023 < 0,010 0,021 < 0,011 0,027 0,024 < 0,010 0,032 < 0,010 < 0,010 0,030 < 0,010 0,014 0,023 < 0,011

Nickel (Ni) 35 40 120 2,8 4,2 4,6 3,6 17 4,1 4,9 3,4 6,0 3,9 3,7 4,6 4,7 2,6 4,4 5,7 4,8 18 3,1 4,6 5,5 3,2 4,4

Vanadin (V) - 100 200 15 18 22 23 44 16 12 12 14 9,1 10 14 15 10 9,8 16 10 30 12 17 14 11 12

Zink (Zn) 120 250 500 30 45 44 41 79 46 27 35 33 27 39,0 27 46 28 26 46 24 28 40 33 41 36 29

Torrsubstans % - - - 91,3 91,9 90,4 92,3 78,5 86,3 88,5 92,2 89,6 93,4 87,7 88,9 84,3 89,0 91,0 87,5 91,0 93,8 90,1 92,5 87,1 92,3 89,1

* u.r. Samtliga analyserade ämnen under laboratoriets rapporteringsgräns.

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets Handbok 2010:1.

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Ämne/Analys MRR KM MKM

Provpunkt
m u my
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Uppdrag: Elisefarm, Höör/Hörby Uppdragsnr: 286113

Beställare: Elisefam AB Datum: 2020-01-09

Sammanställning av laboratorieanalys på grundvatten

1 2 3 4 5
Target
value

Intervention
value

19T25 19T28

Metaller Enhet

Arsenik µg/l 10 10 60 <1 1–2 2–5 5–10 ≥10 / 104) 0,92 0,25

Barium µg/l 50 625 110 84

Bly µg/l 10 15 75 <0,5 0,5–1 1–2 2–10 ≥10 / 104) 0,011 0,010

Kadmium µg/l 5 0,4 6 <0,1 0,1–0,5 0,5–1 1–5 ≥5 / 54) 0,56 0,06

Kobolt µg/l 20 100 9,3 0,13

Koppar mg/l 2 0,015 0,075 <0,02 0,02–0,2 0,2–1 1–2 ≥2 0,014 0,0071

Krom µg/l 50 1 30 <0,5 0,5–5 5–10 10–50 ≥50 2,7 0,36

Kvicksilver µg/l 1 0,05 0,3 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,05 0,05–1 ≥1 / 14) < 0,10 < 0,10

Nickel µg/l 20 15 75 <0,5 0,5–2 2–10 10–20 ≥20 35 4,9

Vanadin µg/l 1,2 70 0,50 0,66
Zink mg/l 3** 0,065 0,8 <0,005 0,005–0,01 0,01–0,1 0,1–1 ≥1 0,048 0,0056

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren). ** WHO, 2011 Guidelines for drinking water quality. 4th ed.

3) Bedömningsgrunder för grundvatten, SGU-rapport 2013:01, tabell 1 sid 23 där resultat klassas i sammanställningen mot SGU:s bedömningsgrunder (mkt låg-mkt hög halt).

4) SGUs riktvärde för grundvatten enligt bilaga 1 till SGU-FS 2013:2.

SLV FS

2011:31)

Hög halt
Mkt hög halt

/ 4)

SGU-rapport 2013:013)

Klassindelning enligt bedömningsgrunder

Låg haltMkt låg halt Måttligt halt

Provpunkt

Holländska riktvärden2)

2) Holländska riktvärden (VROM 2000 som anger målnivå (target value) och aktionsnivå (interventionvalue).
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Uppdrag: Elisefarm, Höör/Hörby Uppdragsnr: 286113

Beställare: Elisefam AB Datum: 2020-01-09

Sammanställning av laboratorieanalys på grundvatten

Hälsa Hälsa Hälsa Miljö Miljö

Target
value

Intervention
value

X X X X X 19T25 19T28

Petroleumämnen Enhet

Alifater >C5-C8 µg/l 100 3000 1500 300 1500 < 0,020 < 0,020

Alifater >C8-C10 µg/l 100 100 1500 150 1000 < 0,020 < 0,020

Alifater >C10-C12 µg/l 100 25 1200 300 1000 < 0,020 < 0,020

Alifater >C12-C16 µg/l 100 - 1000 3000 1000 < 0,020 < 0,020

Alifater >C16-C35 µg/l 100 - 1000 3000 1000 < 0,050 < 0,050

Aromater >C8-C10 µg/l 70 800 1000 500 150 < 0,010 < 0,010

Aromater >C10-C16 µg/l 10 10000 100 120 15 < 0,010 < 0,010

Aromater >C16-35 µg/l 2 25000 70 5 15 < 0,005 < 0,005

PAH-L µg/l 10 2000 80 120 40 < 0,20 < 0,20

PAH-M µg/l 2 10 10 5 15 < 0,30 < 0,30

PAH-H µg/l 0,05 300 6 0,5 3 < 0,30 < 0,30

Bensen µg/l 1 0,2 30 0,5 50 400 500 1000 < 0,00050 < 0,00050

Toluen µg/l 7 1000 40 7000 600 500 1000 < 0,0010 < 0,0010

Etylbensen µg/l 4 150 30 6000 400 500 700 < 0,0010 < 0,0010

Xylen (sum) µg/l 0,2 70 250 3000 4000 500 1000 < 0,0010 < 0,0010

1) Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, SLV FS 2011:3, Gränsvärde för otjänligt (utgående dricksvatten hos användaren). ** WHO, 2011 Guidelines for drinking water quality. 4th ed.

3) SPBI rekommendation dec 2010, rev 2012. Exponeringsvägar via dricksvatten, ångor i byggnader och bevattning, samt miljörisker för ytvatten och våtmarker,  har beaktats .

2) Holländska riktvärden (VROM 2000 som anger målnivå (target value) och aktionsnivå (interventionvalue).

Provpunkt

Holländska riktvärden2)

SLV FS

2011:31)

SPBI rekommendation3)

Dricksvatten
Ångor i

byggnader
Bevattning Ytvatten Våtmarker
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144094-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#eWKÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040250Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,4

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T03

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48
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AR-19-SL-144094-01

Í%SQbÂÂ#eWKÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 2 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-147622-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ$*tMÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040251Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,4

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-10

Provmärkning: 19T09

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 3 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-147622-01

Í%SQbÂÂ$*tMÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.9Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.028Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts45Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 4 (53)

2020-01-09
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144096-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#eY]Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040252Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,4

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T10

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 5 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-144096-01

Í%SQbÂÂ#eY]Î

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.031Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 6 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144152-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#f-uÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040253Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,5

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T13

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 7 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-144152-01

Í%SQbÂÂ#f-uÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 8 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144097-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#eZfÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040254Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,2

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T18

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%78.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts6.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 9 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-144097-01

Í%SQbÂÂ#eZfÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts0.83Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts49Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.083Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts79Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 10 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144095-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#eXTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040255Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,6

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T21

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 11 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-144095-01

Í%SQbÂÂ#eXTÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 12 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-144151-01

EUSELI2-00654582
Í%SQbÂÂ#f,lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040256Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0,6-1,0

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-08

Provmärkning: 19T21

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 13 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-144151-01

Í%SQbÂÂ#f,lÎ

EUSELI2-00654582

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.2Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 14 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-153864-01

EUSELI2-00654589
Í%SQbÂÂ$vr1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft - 286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-07040294Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

0-0,4

2019-06-27

Provet ankom:

JordMatris:

2019-07-03

Utskriftsdatum: 2019-07-17

Provmärkning: 19T03+19T09

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.9Torrsubstans b)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)-3-methylurea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.01-(3,4-Dichlorophenyl)urea a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102(4-Chlorophenoxy) propionic acid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-T a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4,5-TP a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-D a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-DB a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,4-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorobenzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<102,6-Dichlorprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<50Atrazine, 2-hydroxy- a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Atrazine-desisopropyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Azoxystrobin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Benazolin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bentazone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Sida 15 (53)
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µg/kg Ts<10Bitertanol a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Boscalid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Bromoxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Carbendazim a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Carbofuran a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Carbofuran-3-hydroxy a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Chloridazon a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Chlorsulfuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Cyanazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Dimethoate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Dinoseb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Diuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10DMST a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Ethofumesate a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<50Fenpropimorph a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Flupyrsulfuron methyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Fluroxypyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Hexazinone a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazalil a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imazapyr a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Imidacloprid a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Ioxynil a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Iprodione a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<1.0Irgarol a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Isoproturon a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Linuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPA a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10MCPB a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Mecoprop a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/kg Ts<10Metalaxyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metamitron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metazachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Methabenzthiazuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metoxuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metribuzin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metribuzin-desamino-diketo a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metribuzin-diketo a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Metsulfuron-metyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Monuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Nicosulfuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Pirimicarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prochloraz a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Propiconazole a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Propyzamide a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Prosulfocarb a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Quinmerac a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Simazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Sulfosulfuron a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbuthylazine a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<50Terbutylazin-2-hydroxy a)*J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Terbutylazine-desethyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Thifensulfuron-methyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

µg/kg Ts<10Triflusulfuron-methyl a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

27%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200786Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T23

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.038Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.11Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.25Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-142593-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200787Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-05

Provmärkning: 19T23

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.5Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts6.0Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-140903-01

EUSELI2-00649667
Í%SQbÂÂ#?-rÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200788Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T24

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts20Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 22 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



AR-19-SL-140903-01

Í%SQbÂÂ#?-rÎ

EUSELI2-00649667

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.8Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.1Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-142594-01

EUSELI2-00649667
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200789Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-05

Provmärkning: 19T25

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.034Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.078Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.032Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.073Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.062Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.18Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.20Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.19Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.24Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.43Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.7Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.021Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-140904-01

EUSELI2-00649667
Í%SQbÂÂ#?.{Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200790Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T25

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.3Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141323-01

EUSELI2-00649667
Í%SQbÂÂ#DP9Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200791Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,2

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T26

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%84.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts39Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.027Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v48

Bilaga 5
Sida 29 (53)

2020-01-09
Rev A 2020-02-20



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141083-02

EUSELI2-00649667
Í%SQbÂÂ#BD$Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200792Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,2-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T26

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.024Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts2.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft /286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200793Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,1-2,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T26

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.6Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.8Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200823Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T27

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts0.042Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.050Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.077Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.15Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.13Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.34Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.31Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.47Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.78Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts43Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.032Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts46Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141085-01
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200824Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,4

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T27

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.3Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.4Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.8Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200825Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,4-1,6

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-05

Provmärkning: 19T27

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.8Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts42Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141326-01

EUSELI2-00649674
Í%SQbÂÂ#DSTÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200826Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0-0,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T28

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.030Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.1Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts40Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-140907-01

EUSELI2-00649674
Í%SQbÂÂ#?3AÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200827Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,0-1,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T28

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.3Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.1Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.8Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.6Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts33Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141627-01

EUSELI2-00649674
Í%SQbÂÂ#H<sÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200828Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

2,1-2,5

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T28

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.0Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.014Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141084-01

EUSELI2-00649674
Í%SQbÂÂ#A'LÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200829Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

0,5-1,0

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T29

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.042Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.036Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.057Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.049Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.17Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.13Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.9Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.8Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.9Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.023Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts3.2Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts36Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-141086-01

EUSELI2-00649674
Í%SQbÂÂ#A)^Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

14323 Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06200830Provnummer: Djup (m)

Provtagningsdatum

Provtagare

1,5-2,0

2019-06-18

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

JordMatris:

2019-06-19

Utskriftsdatum: 2019-07-04

Provmärkning: 19T29

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%89.1Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts< 2.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts31Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.7Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts3.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.1Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.3Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.4Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts29Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-19-SL-138661-01

EUSELI2-00652597
Í%SQbÂÂ#$*MÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1423- Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06280416Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

10,0

2019-06-27

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-06-27

Utskriftsdatum: 2019-07-02

Provmärkning: 19T25

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0011Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l0.0021Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

OspecOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l0.056Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00092Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.11Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000011Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00056Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0093Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.014Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0027Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.035Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00050Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.048Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051
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Analysrapport

Uppdragsmärkn.

1423- Jessica Toft/286113

Tyréns AB Region Syd 

Jessica Toft

Geo

Kungsgatan 6

252 21 HELSINGBORG Kundnummer: SL8484247

Provbeskrivning:

177-2019-06280417Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

10,0

2019-06-27

Jessica Jennerheim

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2019-06-27

Utskriftsdatum: 2019-07-02

Provmärkning: 19T28

Provtagningsplats: Elisefarm

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.21

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)LidMiljö.0A.01.21/3425%

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)LidMiljö.0A.01.3425%

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l< 0.010Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Krysen a)Intern metod25%

µg/l< 0.020Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Pyren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00025Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.084Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000063Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00013Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0071Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00036Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0049Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00066Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0056Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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RADONANALYS - GJAB Besöksadress: Telefon: Plusgiro: 
Ideon Science Park, Beta 2 Scheelevägen 17 046-286 28 80 103 25 61-1 

223 70  LUND LUND Fax: Bankgiro: 
  046-286 28 81 5204-7297 

E-post: radonanalys@telia.com   Org. nr: 

www.radonanalys.se   55 65 48-9795 

2019-07-31        Sid 1(2) 

Rapport nr LE 19134   Till 

Tyréns AB 

Att.: Jon Svensson 

Box 27 

291 21 Kristianstad 

 

RESULTAT AV MARKRADONMÄTNING 

 MED SPÅRFILM I KANISTER 

 

Mätplats: Elisefarm.(286113) 

Datum för ankomst och analys av filmer: 15/7-19 resp. 22/7-19. 

Jordart på mätplats: (si)SaTi(LE 8785, 8782), SaGr(LE 8786), (si)ClTi(LE8787), 

saClTi(LE 8783, 8779), sisaTi(LE 8784), (cl)saTi(LE8780), Mg(sa,hu)(LE 8576).  

________________________________________________________________________ 

Detektor  Mättid  Mätdjup Radonhalt  Anm. 

      nr       på djupet 1m 

  2019    (cm)    (kBq/m3)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE 8785  17/6-8/7     65    15,6 ± 2,3  19T22 

LE 8786  18/6-8/7     65      1,7 ± 0,4  19T19 

LE 8787        -”-      65    55,5 ± 9,2  19T17 

LE 8782  19/6-8/7     65      6,5 ± 1,3  19T11 

LE 8783        -”-      70    32,7 ± 6,1  19T15 

LE 8784  24/6-8/7     70    61,6 ± 10,5  19T12 

LE 8779       -”-      70      3,0 ± 0,6  19T06 

LE 8780       -”-      70    62,8 ± 10,6  19T07 

LE 8576  27/6-8/7     60    21,2 ± 3,6  19T28 

_______________________________________________________________________ 
Ovanstående mätresultat gäller under förutsättning att mätinstruktionen följts. 

Anm.: Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör 

mark, där radonhalten understiger 10 kBq/m3, lågriskmark. Mark med halter mellan 10 

och 50 kBq/m3 är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Vid bedömning av mätresultat måste hänsyn tas till bl.a. årstid, jordart och 

grundvattennivå.  

 

Det är stor spridning mellan mätvärdena, vilket beror på flera faktorer. Halter kring eller 

under 4 kBq/m
3
 innebär vanligen påverkan av något, t.ex. vatten(grundvatten eller 

ytvatten) eller mekanisk åverkan. Det är tre av mätvärdena. Om dessa räknas bort är 

medelvärdet av övriga 41,6 ± 21,0 kBq/m
3
. Halterna över 50 kBq/m

3
 kan bero på 

transporthjälp som radongasen fått av andra gaser, t.ex. metan, från stora djup eller 

strukturen i underliggande berggrund. Det behövs därför åtminstone radonskyddat  
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           Sid 2(2) 

 

byggande vid nybyggnation. Bedömningen beror på vilken typ av ventilation inomhus som 

planeras. 

 

 

Med hälsning   

 

Gilbert Jönsson, docent 
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Härledda värden

Uppdrag: Elisefarm Uppdragsnummer: 286113
Handläggare: Jon Svensson Datum: 2019-10-04
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286113 Elisefarm, Höör/Hörby
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Härledda värden

Uppdrag: Elisefarm Uppdragsnummer: 286113
Handläggare: Jon Svensson Datum: 2019-10-04
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Härledda värden

Uppdrag: Elisefarm Uppdragsnummer: 286113
Handläggare: Jon Svensson Datum: 2019-10-04
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